
階 防火設備 仕様 場所 個数

東側　階段 1

コンベンションホール東側　出入口 1

図書館　東側出入口　内 1

北側玄関内 傍 階段 1

両開き 西側　階段 1

手動 コンベンションホール西側階段上 3

電　動 図書館　開架室 3

図書館　開架室 3

図書館　出入口 1

文書館　出入口（らせん階段前） 1

レストラン外　出入口 1

レストラン内　コンベンションホール面 2

レストラン内　厨房内　南側出入口 1

防災センター（警備室）内　窓前 1

西側　消火栓前 1

東側　階段 1

東側　コンベンションホール面　通路端 1

東側　文書館出入口　内 1

渡り廊下　喫煙室側 1

西側　階段 1

通路　コンベンションホール面　ガラス前 1

渡り廊下　文書館　出入口 1

通路　コンベンションホール面　ガラス前 8

文書館　開架室 3

西側　消火栓前 1

東側　階段 1

東側　コンベンションホール面　通路端 1

西側　階段 1

通路　コンベンションホール面　ガラス前 1

防火シャッター 手動 通路　コンベンションホール面　ガラス前 7

西側　消火栓前 1

東側　階段 1

東側　コンベンションホール面　通路端 1

西側　階段 1

通路　コンベンションホール面　ガラス前 1

防火シャッター 手動 通路　コンベンションホール面　ガラス前 7

西側　消火栓前 1

東側　階段 1

東側　コンベンションホール面　通路端 1

西側　階段 1

通路　コンベンションホール面　ガラス前 1

防火シャッター 手動 通路　コンベンションホール面　ガラス前 7

6 なし - 0

手動 多目的ホール効果室内　窓前 1

電　動 有料駐車場　Ｂ１Ｆ⇔Ｂ２Ｆ境 車路 1

地下２階 防火ドア 片開き トイレ出入口 1

手動

片開き

5

4
防火ドア

片開き

両開き

片開き

防火ドア

両開き

1

手動
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防火シャッター

両開き

片開き
防火ドア

防火シャッター

地下１階

3
防火ドア

片開き

両開き

2

防火ドア

防火シャッター


